SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
LOCALIDADE: IBIRACU-ES

f:

LABORATORIO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA

Exame Fisico-Quimico e Bacteriolégico da Agua

Procedéncia da Amostra: DISTRITO, IBIRACU-ES.

Data da coleta: 06/01/2022 Hora da coleta: 08h36min

Data do recebimento; 06/01/2022 Data do Exame: 06/01/2022

Cliente: ETA GUATEMALA.

Natureza da Amostra: AGUA BRUTA

Método da coleta: FLAMBAGEM

Coletado por: CESAR SEREJO

Meio de transporte: RODOVIARIO

Chuva no dia da coleta: NAO Chuva nos dias anteriores: NAO

CARACTERISTICA FiSICO-QUIMICA DA AGUA ANALISADA

vmp™
Parametros Analisados Resultados Port. N°. 2914/2011-MS
Cor Aparente 15,00 uH 15,0 uH"
pH 6,80 6,0a9,5
Turbidez 7,8 UT 5,0 UT®

Notas: (1) Valor maximo permitido. (2) Unidade de Hansen. (3) Unidade de Turbidez.
ND-ndo dosado

Conclusdo do Exame Fisico-quimico:

0S RESULTADOS DOS PARAMETROS ANALISADOS, DA MOSTRA COLETADA,
ESTAO DE ACORDO COM OS PADROES DE POTABILIDADE ESTABELEC‘/@/’QS
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
LOCALIDADE: IBIRACU-ES

f.
LABORATORIO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA

Exame Fisico-Quimico e Bacteriologico da Agua

Procedéncia da Amostra: DISTRITO, IBIRACU-ES.

Data da coleta: 06/01/2022 Hora da coleta: 08h45min

Data do recebimento: 06]01/2022 Data do Exame: 06/01/2022

Cliente: RESID. Sr. GETULIO. RUA PROJETADA, ESTRADA
PIABAS/Pendanga/ES.

Natureza da Amostra: AGUA TRATADA

Método da coleta: FLAMBAGEM

Coletado por: CESAR SEREJO

Meio de transporte: RODOVIARIO

Chuva no dia da coleta: NAO Chuva nos dias anteriores: NAO

CARACTERISTICA FiSICO-QUIMICA DA AGUA ANALISADA

vmp™
Parametros Analisados Resultados Port. N°. 2914/2011-MS
Cloro Residual 2,0 mg/L C| 2,0 mgjL CI
Cor Aparente 0,0 uH 15,0 uH®@
Fluoretos ND 1,5 mg/L F
pH 7,05 6,0a9,5
Turbidez 2,10 UT 50 UT®

Notas: (1) Valor maximo permitido. (2) Unidade de Hansen. (3) Unidade de Turbidez.
ND-ndo dosado

Conclusao do Exame Fisico-quimico:

OS RESULTADOS DOS PARAMETROS ANALISADOS, DA MOSTRA CO ET A,

ESTAO DE ACORDO COM OS PADROES DE POTABILIDADE ESTABEL
- PELA PORTARIA N° 2.914/2011 DO MINISTERIO DA SAUDE. //'
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
LOCALIDADE: IBIRACU-ES

1)

CARACTERISTICA BACTERIOLOGICA DA AGUA ANALISADA

METODO DO SUBSTRATO DEFINIDO ONPG-MUG
N.M.P. (N°. MAIS PROVAVEL DE B. COLI) POR 100 mL.

vMpP™
Parametros Analisados Resultados Port. N° 2.914,2011-MS
COLIFORMES TOTAIS'? Ausente Auséncia em 100 mL
ESCHERICHIA COLI® Ausente Auséncia em 100 mL

(2) Valor maximo permitido. (2) Indicador de eficiéncia de tratamento. (3) Indicador
de contaminacgéo fecal.

CONCLUSAO DO EXAME BACTERIOLOGICO:

AGUA DE ACORDO COM 0OS PADROES DE POTABILIDADE E PROPRIA PARA O
CONSUMO HUMANO, ESTABELECIDO PELA PORTARIA N° 2.914/2011 DO
MINISTERIO DA SAUDE.
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
LOCALIDADE: IBIRACU-ES

f.

LABORATORIO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA

Exame Fisico-Quimico e Bacteriolégico da Agua

Procedéncia da Amostra: DISTRITO, IBIRACU-ES.

Data da coleta: 06/01/2022 Hora da coleta: 08h36min

Data do recebimento: 06/01/2022 Data do Exame: 06/01/2022

Cliente: ETA GUATEMALA.
Natureza da Amostra: AGUA TRATADA (SAIDA TRATAMENTO)

Método da coleta: FLAMBAGEM

Coletado por: CESAR SEREJO

Meio de transporte: RODOVIARIO

Chuva no dia da coleta: NAO Chuva nos dias anteriores: NAO

CARACTERISTICA FiSICO-QUIMICA DA AGUA ANALISADA

vmp®
Parametros Analisados Resultados Port. N°. 2914/2011-MS
- Cloro Residual 0,6 mg/L_ CI 2,0 mg/L. CI
Cor Aparente 0,0 uH 15,0 uH®
Fluoretos ND 1,5 mg/L F
pH 6,82 6,0a9,5
Turbidez 2,30 UT 5,0 UT®

Notas: (1) Valor maximo permitido. (2) Unidade de Hansen. (3) Unidade de Turbidez.
ND-nao dosado

Conclusao do Exame Fisico-quimico:

N - OS RESULTADOS DOS PARAMETROS ANALISADOS, DA MOSTRA COLETADA,
) . £
\:‘\\/‘P\If\,f\} ~ -~ ESTAO DE ACORDO COM OS PADROES DE POTABILIDADE ESTABELEC S
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
LOCALIDADE: IBIRACU-ES

f.

CARACTERISTICA BACTERIOLOGICA DA AGUA ANALISADA

METODO DO SUBSTRATO DEFINIDO ONPG-MUG
N.M.P. (N°. MAIS PROVAVEL DE B. COLI) POR 100 mL.

VMP'T
Parametros Analisados Resultados Port. N° 2.914;2011-MS
COLIFORMES TOTAIS? Ausente Auséncia em 100 mL
ESCHERICHIA cOLI™ Ausente Auséncia em 100 mL

(1) Valor maximo permitido. (2) Indicador de eficiéncia de tratamento. (3) Indicador
de contaminagéo fecal.

CONCLUSAO DO EXAME BACTERIOLOGICO:

AGUA DE ACORDO COM 0OS PADROES DE POTABILIDADE E PROPRIA PARA O
CONSUMO HUMANO, ESTABELECIDO PELA PORTARIA N° 2.914/2011 DO
MINISTERIO DA SAUDE.
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
LOCALIDADE: IBIRACU-ES

f.

LABORATORIO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA

Exame Fisico-Quimico e Bacteriolégico da Agua

Procedéncia da Amostra: DISTRITO, IBIRACU-ES.

Data da coleta: 06/01/2022 Hora da coleta: 08h36min

Data do recebimento: 06/01/2022 Data do Exame: 06/01/2022

Cliente: ETA GUATEMALA.

Natureza da Amostra: AGUA TRATADA (SAIDA RESERVATORIO)

Método da coleta: FLAMBAGEM
Coletado por: CESAR SEREJO

Meio de transporte: RODOVIARIO

Chuva no dia da coleta: NAO Chuva nos dias anteriores: NAO

CARACTERISTICA FiSICO-QUIMICA DA AGUA ANALISADA

vmp'
Parametros Analisados Resultados Port. N°. 2914/2011-MS
- Cloro Residual 2,0 mg/L CI 2,0 mg/L ClI
Cor Aparente 0,0 uH 15,0 uH®
Fluoretos ND 1,5 mg/LF
pH 6,97 6,0a9,5
Turbidez 1,79 UT 5,0 UTO™

Notas: (1) Valor maximo permitido. (2) Unidade de Hansen. (3) Unidade de Turbidez;
ND-ndo dosado

f Conclusao do Exame Fisico-quimico:
1 [ ‘\,w\’ ' OS RESULTADOS DOS PARAMETROS ANALISADOS, DA MOSTRA COLETADA,
. ESTAO DE ACORDO COM OS PADROES DE POTABILIDADE ESTABELECI
PELA PORTARIA N°. 2.914/2011 DO MINISTERIO DA SAUDE. 7
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
LOCALIDADE: IBIRACU-ES

f.

CARACTERISTICA BACTERIOLOGICA DA AGUA ANALISADA

METODO DO SUBSTRATO DEFINIDO ONPG-MUG
N.M.P. (N°. MAIS PROVAVEL DE B. COLI) POR 100 mL.

vmvp
Parametros Analisados Resultados Port. N° 2.914;2011-MS
COLIFORMES TOTAIS®? Ausente Auséncia em 100 mL
ESCHERICHIA coLI® Ausente Auséncia em 100 mL

(1) Valor maximo permitido. (2) Indicador de eficiéncia de tratamento. (3) Indicador
de contaminagao fecal.

CONCLUSAO DO EXAME BACTERIOLOGICO:

AGUA DE ACORDO COM 0OS PADROES DE POTABILIDADE E PROPRIA PARA O
CONSUMO HUMANO, ESTABELECIDO PELA PORTARIA N° 2.914/2011 DO
MINISTERIO DA SAUDE.
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
LOCALIDADE: IBIRACU-ES

f.

LABORATORIO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA

Exame Fisico-Quimico e Bacteriologico da Agua

Procedéncia da Amostra: DISTRITO, IBIRACU-ES.

Data da coleta: 06/01/2022

Hora da coleta;: 08h45min

Data do recebimento: 06/01/2022

Data do Exame: 06/01/2022

Cliente: IGREJINHA, PEDRO PALACIOS. ESTRADA RIO DA PRATA

Natureza da Amostra: AGUA TRATADA

Método da coleta: FLAMBAGEM

Coletado por: CESAR SEREJO

Meio de transporte: CARRO

| Chuva no dia da coleta: NAO Chuva nos dias anteriores: NAO |

CARACTERISTICA FiSICO-QUIMICA DA AGUA ANALISADA

vmp™ =
Emetros Analisados Resultados Port. Ne. 2914/2011-MS
Cloro Residual 0,8 mg/_ C| 2,0 mg/L C| ‘4
Cor Aparente 0,0 uH 15,0 uH®
Fluoretos ND 1,5 mg/L F
pH 6,82 6,0a9,5 ay
Turbidez 2,20 UT 5,0 uT®

| \’WO hy

&

F

Notasdﬂ) Valor maximo permitido. (2) Unidade de Hansen. (3) Unidade de Turbidez.

ND-9#¥0 dosado

o@iﬁocluséo do Exame Fisico-quimico:

SULTADOS DOS PARAMETROS ANALISADOS, DA MOSTRA COLETADA
STAO DE ACORDO COM OS PADROES DE POTABILIDADE ESTABELE
PELA PORTARIA N°. 2.914/2011 DO MINISTERIO DA SAUDE.




SERVICO AUTOGNOMO DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
LOCALIDADE: IBIRACU-ES

f.

CARACTERISTICA BACTERIOLOGICA DA AGUA ANALISADA

METODO DO SUBSTRATO DEFINIDO ONPG-MUG
N.M.P. (N°. MAIS PROVAVEL DE B. COLI) POR 100 mL.

[ vmp™
Parametros Analisados Resultados Port. N° 2.914/2011-MS
COLIFORMES TOTAIS" Ausente Auséncia em 100 mL

ESCHERICHIA cOLI® Ausente Auséncia em 100 mL

(1) Valor maximo permitido. (2) Indicador de eficiéncia de tratamento. (3) Indicador
de contaminagao fecal.

CONCLUSAO DO EXAME BACTERIOLOGICO:

AGUA ESTA DE ACORDO COM OS PADROES DE POTABILIDADE E PROPRIA
PARA O CONSUMO HUMANO, ESTABELECIDO PELA PORTARIA N°. 2.914/2011 DO
MINISTERIO DA SAUDE.
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